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IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

A / 68359COD. INFORME:

Cód. Cliente 814

Fecha de recogida

Muestra recogida AGUA RED ANTES DE FILTRO

Lugar de recogida AGUA POTABLE

09/04/2018Fecha de recepción

10/04/2018Fecha inicio análisis

Tipo de análisis ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO AGUA POTABLE

PARÁMETRO
MÉTODO
ANÁLISIS

UNIDADES
MEDICIÓN

LÍMITES
ADMISIBLES

RESULTADO

RESULTADOS ANALÍTICOS

GRUPO MICROBIOLÓGICO
Recuento aerobios a 22ºC 100ufc/ml PNT 1/03/013 0   

Enterococos Ausenciaufc/100ml PNT 1/03/020 0   

Coliformes Totales Ausenciaufc/100ml PNT 1/03/015 0   

Escherichia coli Ausenciaufc/100ml PNT 1/03/055 0   

Clostridium perfringens Ausenciaufc/100ml PNT 1/03/021 0   

Real Decreto 140/2003

Valoración del resultado CUMPLE

Palma, 17 de abril de 2018

__Documento privado y confidencial__
Este informe de resultados afecta únicamente a la muestra recibida y analizada que aparece en el mismo.
Este informe no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.
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